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Recurso Hidráulico. Costos fijos. Pagos por 
disponibilidad. Modelado en SimSEE. 

Calibración.
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Hidráulicas para Generación Eléctrica

http://anf5l2g5jkf16p6te3ljwwpk.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/12/NHA_JobsStudy_FinalReport.pdf

http://anf5l2g5jkf16p6te3ljwwpk.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/12/NHA_JobsStudy_FinalReport.pdf
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Principio Básico de Funcionamiento 
de la Generación Hidroeléctrica

https://studiousguy.com/hydroelectric-power-plant-working-principle/

https://studiousguy.com/hydroelectric-power-plant-working-principle/
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Manual de Usuario de SimSEE, VOLUMEN 3 – Actores

Vfin =

Vini + Aportes – Turbinado - Vertidos - Filtración

Energía = Turbinado x ce
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Coeficiente Energético (ce)

El “ce” es la Energía Potencial 
(mgh) dividida por los m3 que 
“caen” una altura “hse” y todo 
afectado por un rendimiento…

1 Wh = 3600 joules
1 MWh = 10^6/3600 joules

1 Hm = 100 m
1 Hm3 = 10^6 m3
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Reducción del Salto Efectivo (hse)
por Caudal Erogado
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Central con Embalse en SimSEE
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Cambio de tamaño de un lago
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Central de Pasada
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Hidráulica de Uruguay

6168 GWh / año

Potencia Hidráulica instalada = 108+155+333+945 = 1.542 MW

Factor de planta compresivo de todas las hidros = 6.168.000 / 365 / 24 / 1.542 = 0.46 
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Ejercicio 16

• Ver la forma de modificar la Sala a los efectos de 
poder calcular la energía máxima embalsada en los 
lagos y la duración en días del almacenamiento de 
cada represa, desde su llenado a cota máxima de 
operación, hasta su vaciamiento al llega a la cota 
mínima de operación.
• Usar el Escenario BaseAsinTESuy (solo tiene hidro).

• Nota: Tener en cuenta que la sala no admite menos de 
un año de simulación y siempre tiene que tener cuatro 
postes.
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Suma de MW-m diarios 541558 13060 10453 22599 3444

GWh (anuales) 12997 313 251 542 83 1189

100% 2% 2% 4% 1% 9%

# MW-medios PEG2023_Ejercicio16_varios_BaseAsinTESuy

paso fecha Dem_Sist Bonete Baygorria Palmar SG

1 01/01/2024 1304 138 66 299 900

2 02/01/2024 1507 136 69 291 858

3 03/01/2024 1541 133 67 299 808

4 04/01/2024 1548 131 67 307 753

5 05/01/2024 1552 130 69 311 124

6 06/01/2024 1324 136 73 311 0

7 07/01/2024 1434 141 74 329 0

8 08/01/2024 1313 142 75 331 0

9 09/01/2024 1537 142 77 331 0

32 01/02/2024 1596 128 102 232 0

33 02/02/2024 1604 128 102 219 0

34 03/02/2024 1589 128 103 208 0

35 04/02/2024 1461 128 103 196 0

36 05/02/2024 1335 129 103 185 0

37 06/02/2024 1546 128 103 173 0

38 07/02/2024 1567 128 99 163 0

39 08/02/2024 1560 129 99 162 0

40 09/02/2024 1549 128 98 161 0

105 14/04/2024 1272 91 98 161 0

106 15/04/2024 1168 91 99 161 0

107 16/04/2024 1273 90 99 162 0

108 17/04/2024 1369 89 97 161 0

109 18/04/2024 1374 86 96 160 0

110 19/04/2024 1379 52 58 98 0

111 20/04/2024 1381 20 22 37 0

112 21/04/2024 1282 4 4 7 0

113 22/04/2024 1182 0 0 0 0

114 23/04/2024 1372 0 0 0 0

hoja_Gen_P_Hidro_paso

Potencia Hidráulica instalada = 
108+155+333+945 = 1.542 MW
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Ejercicio 17

• Calcular el PP que podría representar la represa de 
Palmar con una tasa de 10 % y con un costo de O&M 
de 45 USD/kW/año. Se asume un pago por 30 años. 
Se asume un tiempo de construcción de 3 años. Se 
asume un factor de disponibilidad de 90 %.
• Palmar es prácticamente una represa de pasada por lo que 

no hay que considerar expropiaciones de tierras asociadas 
con un lago.

• Se pueden usar datos que se dispongan o consigan. Si se 
usa la información vista en clase, tomar como valor los que 
surgen de la moda de proyectos. 


