
Pcc=800 MVA

31,5 kV

15 kV

7,5 MVA
zcc=7%

7,5 MVA
zcc=7%

250 kVA
15/0,4 kV

Sobrecarga admisible con 
ventilación forzada =33%

250 kVA
15/0,4 kV

250 kVA
15/0,4 kV

Datos cables:
I admisible = 80 A
Zd=0,4+0,1j  ohm/km

Consumidor:
1000 kVA
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